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Sprawozdanie z badan Nr 1221/2017

i Rodzaj badania:
i Badania fizyko-chemiczne | bakteriqlpgiqznlglll_ n

Opis materiatu do badania/rodzaj probek: . - Data wykonania badania:
15.11.2017 r. - 16.11.2017 .

ka jawna w obecnosci Kiie
Projekt w dniu 15.11.2017 r. 0 godz. 9 i rozpoczeto badanie. Stan probki bez zastrzezen.

. Nrewidencyjny iiData pobrania : i o G : -
: probki G probii o Miejsce pobrania probki : Metoda pobierania
: ’ . . do badan fizyko- A
raport pobierania wodocigg Magonie PN-ISO 5667-5:2003 cﬁe,f]'icznycg’ D
Nr 1217 z dnia 15.11.2017 r. Restauracja Leéne Katy :
40 PN-EN SO 19458:2007 | do badan A
godz. 9 kran w we o
bakteriologicznych D
Wyniki badania
i T prébka .} Dopuszczalne Norma lub procedura
Le, Badany vwskaznlk dgninoslka elezenia nri217 | wartosci wskaznikow! badawcza
oo PN-EN ISO 7027- A
1. | Metnosé NTU 0,40 1 1:2016-09 o
akceptowalna przez
Barwa : PN-EN ISO A
2. pH 7.4, temperatura pomiaru 14,4 °C mgPt/I <2 nlel;(:;\?vl-l‘;?:v:;ii’l! :er:ian 7887:2012 Metoda C | D
Smak TFEN - stopien akeeptowalny przez | pg 6oy yvdanie 1 | N
3 metoda uproszczona parzysta rozcienczenia 1 konsumenta i bez z dnia 09.09.2010 D
Z wyborem niewymuszonym przy 25 °C nieprawidtowych zmian T
e TON - stopien 1 Bkceptowally P22 | pB 024 wydanie 1 | N
. toda ZCZona t ien onsu 1 5
eyl Lol nispeawidlowyoh zmian | @ 4nia 08.08:2010 D
pH _ i PN-EN 1SO A
5. temperatura pomiaru 14,4 °C 7,4 6,5-95 10523:2012 D
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w 25 °C A
6. temperatura pomiaru 14“?,(3 - korekta za pomoca |JS/Cm 467 2500 PN-EN 27888:1999 D
urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury
7. | Jon amonowy mg/| <0,05 0,50 PN-94/C-04576.04 | A
; i . jtk/100 ml PN-EN ISO 9308- A
8. | Liczba bakterii grupy coli (jednokst:(i twc)>rzqce 0 0 1:2014-12+A1:2017-04 | D
olonie
jtk/100 mi PN-E
i Gyt : . . -EN ISO 9308- A
9. | Liczba Escherichia coli (Jednokst:(l t\_/vc;rzqce 0 0 1:2014-12+A1:2017-04 | D
olonie

A’ - metoda akredytowana, N - metoda nieakredytowana
- wedlug rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 ., (Dz.U., poz. 1989)
D - Decyzja Paristwowego Inspektora Sanitarnego Nr SE.la-4261/62/JK/16 z dnia 08.02.2017 r
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- bez pisemnej zgoqy Laboratorium nie wolno powielac¢ sprawozdania z badar inaczej jak tylko w caftosci
- wyniki badal zamieszczone w sprawozdaniu 0dnosza sig wytacznie do badanych prébek
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